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Autorizujici organ: Ministerstvo primyslu a obchodu
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Odborna zpulsobilost

Nazev Uroven
ZésaQy o'chranv)'/ zdr'avi a majetku, ochrana pfed urazem elektrickym proudem, bezpecénost pfi obsluze a praci na 4
elektrickém zafizeni

Cteni technic’ké dokvl’Jmeptace, vykresll a schémat a pouzivani této dokumentace pfi praci na elektrotechnickych 4
a elektronickych zafizenich

Orientace v problematice pfipojovani decentralnich zdroju do distribu¢nich siti 4
Méreni elektrickych a neelektrickych veli¢in a parametr(i, vyhodnoceni naméfenych hodnot 4
Orientace v predpisech pro obchodni méreni 4
Vedeni technické a provozni dokumentace malych elektraren 4
Rizeni likvidace poruch zafizeni malych elektraren 4
Obsluha zafizeni v jednotlivych usecich malych elektraren 4
Dodrzovani BOZP a pozarni ochrany 4
Prvni pomoc pfi urazu elektrickym proudem 4

Platnost standardu
Standard je platny od: 19.06.2020 do: 14.10.2022
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Kritéria a zptisoby hodnoceni

Zasady ochrany zdravi a majetku, ochrana pred urazem elektrickym proudem, bezpec¢nost pfi
obsluze a praci na elektrickém zarizeni

Kritéria hodnoceni Zpusoby ovéreni

a) Charakterizovat ¢lenéni a rezim prostor pfi provozu elektroenergetickych

zafizeni (normalni, bezpecné, zvlast nebezpecné) a prostfedky ochrany pred

urazem elektrickym proudem (zakladni izolace, pfepazky a kryty, zabrany, Pisemné ovéreni
ochrana polohou, omezeni napéti, omezeni ustaleného dotykového proudu a

naboje, fizeni potencialu)

b) Rozdélit elektricka zafizeni podle napéti v siti a specifikovat hodnoty , C o aw
. Yo Pisemné ovéreni

bezpecného napéti a proudu

c) Popsat ucinky elektrického proudu na Zivy organizmus a popsat

charakteristické ucinky pro jednotlivé druhy elektrického proudu PUSETE GEE

d) Popsat opatfeni pro zajisténi bezpecnosti pfi praci bez napéti, vysvétlit
pojem ,prace na elektrickych zafizenich bez napéti“, popsat postup zajisténi
beznapétového stavu pracovisté, v€etné priklad(i opatfeni k jednotlivym
bodim postupu

Pisemné ovéreni

e) Popsat opatfeni pro zajisténi bezpecnosti pfi praci pod napétim, vysvétlit
pojem ,prace na elektrickych zafizenich pod napétim®, popsat zplsobilost
pro praci pod napétim, uvést opatfeni pro zajisténi bezpecnosti pfi praci pod
napétim

Pisemné ovéreni

f) Popsat opatfeni pro zajisténi bezpeclnosti pfi praci v blizkosti zivych &asti,
vysvétlit pojem ,prace v blizkosti ¢asti pod napétim®, popsat opatfeni pro Pisemné ovéreni
zajisténi bezpecnosti

g) Popsat zasady bezpec€nosti prace z hlediska pozarni ochrany — haseni

elektrickych zafizeni, volba typu ruéniho hasiciho pfistroje PR S

h) Vysvétlit pojem ,pfikaz B* Pisemné ovéfeni

i) Dodrzet zasady ochrany pfed Urazem elektrickym proudem a bezpecnost

pFi obsluze a praci na elektrickém zafizeni FREL U [DiEer e

Je treba splnit vSechna kritéria.

Cteni technické dokumentace, vykres a schémat a pouzivani této dokumentace pfi praci na
elektrotechnickych a elektronickych zarizenich

Kritéria hodnoceni Zpusoby ovéreni
a) Charakterizovat obsah alespon tfi zakladnich norem Ustni ovéfeni

b) Vysvétlit obsah a ucel technické dokumentace pouzivané ve vyrobnach,
vysvétlit pojmy silové schéma, zapojovaci schéma a liniové schéma. Na
predlozeném jednopdlovém silovém schématu vyrobny charakterizovat
schematické znacky prvkd obvodu a vysvétlit jejich funkci

Ustni ovéreni

c) Nakreslit jednoduchou formou schéma pfenosu energie a dat u vyrobny
pfipojené do sité VN a NN (jednopdlové silové schéma, umisténi méreni, Praktické pfedvedeni a Ustni ovéfeni
monitoring, ochrany)

Je treba splnit vSechna kritéria.
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Orientace v problematice pripojovani decentralnich zdroji do distribuénich siti

Kritéria hodnoceni

a) Charakterizovat struéné obsah zak. €. 458/2000 Sb. Energeticky zakon -
vysvétlit pojmy "distribuni soustava", "vyrobce elektfiny”, "operator trhu" a

zak. €. 165/2012 Sb., o podporovanych zdrojich energie - vysvétlit formy
podpory, pojmy roéni a hodinovy rezim zeleného bonusu

b) Popsat stru¢né zakladni pozadavky na vyrobce elektfiny vyplyvajici z

Pravidel provozovani distribu€nich soustav a vysvétlit pojmy a pozadavky na

poskytovani Gdaju, dispecerské fizeni, pravidla pro paralelni provoz zdrojq,
rozpadovy bod, sitova ochrana

Je tireba splnit obé kritéria.

Zpusoby ovéreni

Pisemné ovéreni

Pisemné ovéreni

Méreni elektrickych a neelektrickych veli¢in a parametrti, vyhodnoceni namérenych hodnot

Kritéria hodnoceni
a) Volit vhodné méfici metody a pfistroje

b) Zmeéfit a vyhodnotit zadané veliCiny pfi dodrzeni zasad a postupu
uvedenych v CSN 33 2000-4-41 ed.3 a CSN 33 2000-5-54 ed.3

c) Zpracovat naméfené hodnoty

Je treba splnit vSechna kritéria.

Orientace v predpisech pro obchodni méfeni
Kritéria hodnoceni

a) Stru¢né charakterizovat obsah vyhl. €. 82/2011 Sb. O méfeni elektfiny
(pojmy méfeni typu A,B). Vysvétlit pojem Mé&Fici transformator

b) Struéné charakterizovat vyhl. €. 145/2016 Sb. O vykazovani a evidenci
elektfiny a tepla z podporovanych zdroj. Na jednopoélovém schématu
vyrobny zdlvodnit umisténi jednotlivych méfeni

c) Vysvétlit pojmy svorkova vyroba elektfiny a technologicka vlastni spotfeba
elektfiny

d) Zdavodnit na jednopdlovém schématu vyrobny umisténi jednotlivych
mérfeni

Je treba splnit vSechna kritéria.

Vedeni technické a provozni dokumentace malych elektraren
Kritéria hodnoceni

a) Charakterizovat zakladni dokument vyrobny - Mistni provozni predpis.
Struéné popsat jeho obsah s pfednostnim zaméfenim na ¢ast elektro

b) Vyjmenovat provozni dokumentaci malé elektrarny a dal$i dokumenty,
které souvisi s provozem malé elektrarny

c) Provést zaznam do vzorové provozni dokumentace malé elektrarny

Je treba splnit vSechna kritéria.
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Zpusoby ovéreni

Praktické pfedvedeni a Ustni ovéfeni
Praktické pfedvedeni a ustni ovéreni

Praktické predvedeni a ustni ovéreni

Zpusoby ovéreni

Ustni ovéfeni

Ustni ovéreni

Ustni ovéreni

Ustni ovéreni

Zpusoby ovéreni

Ustni ovéreni

Ustni ovéreni

Praktické predvedeni
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Rizeni likvidace poruch zafizeni malych elektraren

Kritéria hodnoceni Zpusoby ovéreni

a) Diagnostikovat simulovanou poruchu na zafizeni malé elektrarny Praktické pfedvedeni a ustni ovéfeni
b) Rozhodnout o postupu odstranéni zavady na zafizeni malé elektrarny Praktické pfedvedeni a Ustni ovéfeni
c¢) Odstranit simulovanou poruchu zafizeni malé elektrarny Praktické prfedvedeni

Je treba splnit vSechna kritéria.

Obsluha zarizeni v jednotlivych usecich malych elektraren

Kritéria hodnoceni Zpusoby ovéreni

a) Vysvétlit rozdil mezi obsluhou elektrického zafizeni a praci na elektrickém
zarizeni, specifikovat kvalifikaéni pozadavky na osoby pro obsluhu
elektrickych zafizeni a pro praci na elektrickych zafizenich, vysvétlit pojmy

on n

"prace podle pokyn(", "pod dohledem", "pod dozorem"

Pisemné ovéreni

b) Charakterizovat koho a za jakych podminek muze odpovédna osoba
provozovatele povéfit obsluhou a praci v jednotlivych usecich malych Pisemné ovéreni
elektraren a na jejich energetickych zafizenich

Je treba splnit obé kritéria.

Dodrzovani BOZP a pozarni ochrany

Kritéria hodnoceni Zpusoby ovéreni
a) Popsat obecné zplisob vyhledavani a hodnoceni rizik Ustni ovéfeni

b) Vybrat dvé konkrétni €innosti pfi praci v malé elektrarng, uvést k nim rizika

. . Jstni ovéfeni
a navrhnout vhodna opatfeni Ustni ovére

c) Uvést, v jakém pfipadé je nutné pouzit ochranu proti padu (podle €.

362/2005 Sb.) véetné prace ze Zebftiku. Popsat zplsoby ochrany proti padu e oEiehl

d) Provést nastaveni, kontrolu a udrzbu OOPP proti padu (zachytného

systému) Praktické predvedeni a ustni ovéreni

e) Uvést, za jakych podminek nesmi byt prace ve vySkach provadéna (podle . . . .. .
¢. 362/2005 Sb., § 3, odst. 7) Ustni ovéfeni

Je treba splnit vSechna kritéria.
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Prvni pomoc pfi urazu elektrickym proudem

Kritéria hodnoceni Zpusoby ovéreni

a) Popsat ucinky elektrického proudu na ¢lovéka, véetné uvedeni prikladi )
pfimych a nepfimych G¢inku elektrického proudu na lidsky organismus, vlivu  Ustni ovéfeni
velikosti a frekvence proudu a doby jeho pUsobeni

b) Popsat poskytovani prvni pomoci pfi Urazu elektrickym proudem, popsat e
. . L - , Ustni ovéfeni
postup zachrannych praci v zavislosti na rozsahu urazu

c) Charakterizovat pojem Traumatologicky plan Ustni ov&teni

d) Spve0|f’|kovat pos,tup poskytnuti 1. pomoci pro modelovou situaci osoby Praktické predvedent a tstni ovéfeni
zasazené elektrickym proudem

Je tfeba splnit vS§echna kritéria.
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Organizac¢ni a metodické pokyny
Pokyny k realizaci zkousky

Autorizovana osoba informuje, které doklady musi uchaze¢ predlozit, aby zkouska probéhla v souladu s platnymi
pravnimi predpisy.

Pfed zahajenim vlastniho ovéfovani musi byt uchaze¢ seznamen s pracovistém a s pozadavky bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi praci (BOZP) a pozarni ochrany (PO), o éemz bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchaze¢em podepsan
pisemny zaznam.

Autorizovana osoba, resp. autorizovany zastupce autorizované osoby, je opravnéna pfed€asné ukoncit zkouSku, pokud
vyhodnoti, Ze v dusledku ¢innosti uchazece bezprostfedné doslo k ohroZeni nebo bezprostfedné hrozi nebezpedi
ohrozZeni zdravi, Zivota a majetku ¢i Zivotniho prostfedi. Zdlvodnéni pfedéasného ukoncéeni zkousky uvede AOs do
Zaznamu o prubéhu a vysledku zkousky. Uchaze¢ mGze ukongit zkousku kdykoliv v jejim pribéhu, a to na vlastni
zadost.

Zdravotni zpUsobilost pro vykonavani pracovnich &innosti této profesni kvalifikace je vyZadovana a prokazuje se
lékafskym potvrzenim (odkaz na povolani v NSP - https://nsp.cz/jednotka-prace/technik-provozu-male-elek#zdravotni-
zpusobilost).

Podminkou pro pfipusténi ke zkousce je predlozZeni platného osvéd&eni o elektrotechnické zpusobilosti podle vyhlasky €.
50/1978 Sb., min. § 6, v platném znéni.

Pro splnéni kritéria a) Charakterizovat obsah alespori ti zékladnich norem kompetence Cteni technické dokumentace,
vykres( a schémat a pouzivani této dokumentace pfi praci na elektrotechnickych a elektronickych zafizenich
(e81.D.1804) charakterizuje uchaze¢ dle vlastniho vybé&ru obsah minimalné tfi dale uvedenych technickych norem: CSN
33 0010 Elektrotechnické predpisy - Elektricka zaFizeni - Rozdéleni a pojmy, CSN 61936-1 Elektrické instalace nad AC
1 kV, CSN 33 2000-4-41 ed.3 Elektrické instalace NN - Ochranna opatieni pro zaji$téni bezpeénosti - Ochrana pred

urazem elektrickym proudem, CSN EN 50 110-1 Obsluha a prace na elektrickych zafizenich.

U kompetence Méreni elektrickych a neelektrickych veli¢in a parametrd, vyhodnoceni namérenych hodnot (e81.D.4004)
se povazuje za splnéni u kritéria:

a) znalost vlastnosti béZnych druhd méficich pfistrojd, volba odpovidajicich méficich pfistroji v zavislosti na metodé a
charakteru méreni, ovéfeni spravné ¢innosti méficich pfistroju. Postacuje pfedvést poZzadované kompetence pro jednu
méfici metodu

b) znalost metod méfeni bézné uzivanych v dilenské nebo laboratorni praxi pfi diagnostice elektrickych obvodu, volba
vhodné méfici metody, sestaveni méficich obvodd, odecitani a vyhodnocovani udaji z méficich pfistrojl

c) prehledné zobrazeni namérenych hodnot v tabulce nebo grafu, interpretace namérenych vysledku; pozaduje se
zpracovani a interpretace vysledk( méreni z kritérii podle kritéria b).

Autorizovana osoba pfipravi pro ovéfeni kompetence Prvni pomoc pri drazu elektrickym proudem (e81.C.7011) simulaci
situace osoby zasazené elektrickym proudem.

Pfi ovéfeni kritéria a) Diagnostikovat simulovanou poruchu, rozhodnout o postupu odstranéni zavady a odstranit ji
kompetence Rizeni likvidace poruch zafizeni malych elektréren (€82.2.1212), se pouzije odpovidajici technické zafizeni
malé elektrarny. Autorizovana osoba simuluje néktery z poruchovych stavi: pretizeni, nadpéti, podpéti, snizeni kmitoctu,
zvy8eni kmitoCtu, ztrata buzeni.

Autorizovana osoba pro ovéreni kompetence Cteni technické dokumentace, vykresd a schémat a pouzivani této
dokumentace pfi praci na elektrotechnickych a elektronickych zafizenich (e81.D.1018) pfedlozi na zaCatku zkouSky
uchazedi jednopolové silové schéma vyrobny elektrické energie, pro ovéfeni kompetence Vedeni technické a provozni
dokumentace malych elektraren (€82.D.8214) pak vzorovou provozni dokumentaci malé elektrarny.

Podminkou uspésného slozeni zkousky je dodrzovani zasad BOZP a PO.
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Vysledné hodnoceni

ZkouSejici hodnoti uchazece zvlast pro kazdou kompetenci a vysledek zapisuje do zaznamu o pribéhu a vysledku
zkousky. Vysledné hodnoceni pro danou kompetenci musi znit ,splnil“ nebo ,nesplnil“ v zavislosti na stanoveni
zavaznosti, resp. nezavaznosti jednotlivych kritérii u kazdé kompetence. Vysledné hodnoceni zkou$Sky zni bud' ,vyhoveél“,
pokud uchaze¢€ splnil vSechny kompetence, nebo ,nevyhovél®, pokud uchaze¢ nékterou kompetenci nesplnil. PFi
hodnoceni ,nevyhovél“ uvadi zkou$ejici vzdy zdGivodnéni, které uchaze¢ svym podpisem bere na védomi.

Pocet zkousejicich
Zkouska probiha pfed jednou autorizovanou osobou; zkouSejicim je jedna autorizovana fyzicka osoba s autorizaci pro

pfislusnou profesni kvalifikaci anebo jeden autorizovany zastupce autorizované podnikajici fyzické nebo pravnické osoby
s autorizaci pro pfisluSnou profesni kvalifikaci.

Pozadavky na odbornou zpusobilost autorizované osoby, resp. autorizovaného zastupce
autorizované osoby

Autorizovanda osoba, resp. autorizovany zastupce autorizované osoby musi splfiovat alespori jednu z nasledujicich
variant pozadavku:

a) Strfedni vzdélani s maturitni zkouSkou v oblasti elektro a alespori 5 let odborné praxe v elektrotechnice v oblasti
malych elektraren, nebo pét let praxe ucitele odborného vycviku nebo praktického vyucovani elektrooborl na
Skolach zapsanych v rejstfiku Skol a sou¢asné musi splfiovat odbornou zpusobilost v elektrotechnice podle vyhlasky
50/1978 Sb., v platném znéni, min. § 7.

b) Vy3si odborné vzdélani v oblasti elektro a alespori 5 let odborné praxe v elektrotechnice v oblasti malych elektraren,
nebo pét let praxe ucitele odborného vycviku nebo praktického vyucovani elektroobort na Skolach zapsanych v
rejstfiku kol a sou¢asné musi splfiovat odbornou zpUsobilost v elektrotechnice podle vyhlasky 50/1978 Sb., v
platném znéni, min. § 7.

c) VysokoSkolské vzdélani se zaméfenim elektro a alespori 5 let odborné praxe v elektrotechnice v oblasti malych
elektraren, nebo pét let praxe ucitele odbornych pfedméti nebo praktického vyu€ovani nebo odborného vycviku
elektrooborl na skolach zapsanych v rejstfiku Skol a sou¢asné musi splfiovat odbornou zpUsobilost v
elektrotechnice podle vyhlasky 50/1978 Sb., v plathém znéni, min. § 7.

Dalsi pozadavky:

e Autorizovana osoba, resp. autorizovany zastupce autorizované osoby, ktera nema odbornou kvalifikaci
pedagogického pracovnika podle zdkona €. 563/2004 Sb., o pedagogickych pracovnicich a o zméné nékterych
zakon(, ve znéni pozdéjsich pfedpisl, nebo nema odbornou kvalifikaci podle zakona &. 111/1998 Sb., o vysokych
Skolach a o zméné a doplnéni dalSich zakonU (zakon o vysokych Skolach), ve znéni pozdéjsich predpisl, nebo praxi
v oblasti vzdélavani dospélych (v€etné praxe z oblasti zkouSeni), nebo neméa osvéd&eni o profesni kvalifikaci 75-
001-T Lektor dalSiho vzdélavani, mize byt absolventem pfipravy zaméfené zejména na praktickou aplikaci ¢asti
prvni, hlavy Il a IV zakona €. 179/2006 Sb., o ovéfovani a uznavani vysledkl dalSiho vzdélavani a o zméné
nékterych zakonu (zakon o uznavani vysledkd dalsiho vzdélavani), ve znéni pozdéjSich predpist, a pfipravy
zaméfené na vzdélavani a hodnoceni dospélych s dlrazem na psychologické aspekty zkouseni dospélych v
rozsahu minimalné 12 hodin.

Zadatel o udéleni autorizace prokazuje splnéni poZzadavkd na odbornou zpGsobilost autorizujicimu organu, a to
predloZenim dokladu nebo dokladl o ziskani odborné zpUsobilosti v souladu s hodnoticim standardem této profesni
kvalifikace, nebo takovym postupem, ktery je v souladu s poZadavky uvedenymi v hodnoticim standardu této profesni
kvalifikace autorizujicim orgdnem stanoven.

Zadost o udéleni autorizace naleznete na internetovych strankach autorizujiciho organu: Ministerstvo primyslu a
obchodu, www.mpo.cz.
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Nezbytné materialni a technické predpoklady pro provedeni zkousky

Pro fadny vykon zkou$ky musi mit autorizovana osoba k dispozici dale uvedené vybaveni:

- platné &eské technické normy z oblasti elektrotechniky a malych vyroben (CSN 330010, CSN 61936-1, CSN CSN
332000-4-41, CSN EN 50110-1, CSN 332000-5-54)

- montazni vykresy, silova schémata a liniova schémata malé elektrarny

- zakony a ostatni legislativni pfedpisy v platném znéni (zakon &. 458/2000 Sb., zakon €. 165/2012 Sb., vyhlaska &.
82/2011 Sb., vyhlaska ¢. 145/2016 Sb., nafizeni vlady ¢. 362/2005 Sb.)

- pfedpisy z oblasti bezpe€nosti a ochrany zdravi pfi praci

- vzorova provozni dokumentace a ostatni dokumentace souvisejici s provozem malé elektrarny, zejména Mistni
provozni pfedpis

- osobni ochranné pracovni prostfedky, v€etné ochrany proti padu pfi praci ve vySkach (zachytné systémy)

- naradi elektromontéra:

Odizolovavaci klesté na draty

Kli¢ nastavitelny

Klesté stranové Stipaci

Klesté pulkulaté pfimé

Sroubovaky ploché

Sroubovaky kfizové

Sada imbus kli¢u

Zaviraci kapesni nuz

NUZ na odstranéni izolace kabell

Antistaticky chranénd pinzeta

Svinovaci metr

Izolagni paska Sife

Sada nastrénych klicl

Sada bitd PH / PL / Torx / Imbus

Rukojet’ se Ctyfhranem pro nastréné kli¢e a bity

- méfici pristroje elektrickych veli€in

- zafizeni, na kterém je mozné simulovat poruchu malé elektrarny, rozhodnout o postupu odstranéni zavady a odstranit ji
- prostory vhodné pro vykonani pisemné ¢asti zkousky (u€ebna, zasedaci mistnost)

- odpovidajici technické zafizeni malé elektrarny

Autorizovana osoba, resp. autorizovany zastupce autorizované osoby musi zajistit, aby pracovisté byla uspofadana a
vybavena tak, aby pracovni podminky pro pribéh zkousky z hlediska BOZP odpovidaly bezpe¢nostnim poZadavkim a
hygienickym limitdm na pracovni prostfedi a pracovisté.

K zadosti o udéleni autorizace zadatel pfilozi seznam materialné-technického vybaveni dokladajici soulad s pozadavky
uvedenymi v hodnoticim standardu pro ucely zkousky. Zajisténi vhodnych prostor pro provadéni zkousky prokazuje
zadatel odpovidajicim dokladem (napf. vypis z katastru nemovitosti, najemni smlouva, dohoda), umozriujicim jejich
uzivani po dobu platnosti autorizace.

Doba pripravy na zkousku

Uchaze€ ma narok na celkovou dobu pfipravy na zkouSku v trvani 40 minut. Do doby pfipravy na zkousku se
nezapocitava doba na seznameni uchazece s pracovistém a s pozadavky BOZP a PO.

Doba pro vykonani zkousky

Celkova doba trvani viastni zkousky jednoho uchazece (bez ¢asu na pfipravu a pfestavky) je 8 az 12 hodin (hodinou se
rozumi 60 minut), z toho doba trvani pisemné ¢asti zkousky jednoho uchazece je 120 minut. Zkouska muze byt
rozloZena do vice dnu.
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Autori standardu

Autori hodnoticiho standardu

Hodnotici standard profesni kvalifikace ptipravila SR pro energetiku ustavena a licencovana pro tuto &innost HK CR a
SP CR.

Na tvorbé se dale podilely subjekty zastoupené v pracovni skupiné:
RGV, a. s.

OTIS, a. s.

Integrovand stfedni Skola Sokolnice
Jan Sproch

Jaroslav Chyla
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